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GUTACHTEN 
Auftraggeber 

Auftrag 

Bewertungsgrundlage 

Bewertung 

Gutachtliche 
Stellungnahme 

Dipl.-Ing. Hentrey 
Sachbearbeiter 

Nr. 120003330 vom 23.04.2009 

W + M Weissensee Metallwaren GmbH 
An der Industriebahn 23 

13088 Berlin 

Die Verwendbarkeit des nUniversalblindzylinders (UBZ)" 
aus Zinkdruckguss (s. Anlage 1) in Feuer- und Rauch-
schutzabschlüssen war zu bewerten. 

Der nUniversalblindzylinder (UBZ)" wurde einer Brand-
prüfung nach DIN EN 1634-1:2003-03 in Verbindung mit 
zwei T90-1 Klappen nSystem Schröders TSN-11" der Fa. 
Theo Schröders, 41812 Erkelenz, unterzogen. 

Siehe hierzu den Prüfbericht Nr. 210003470 des MPA 
NRW. 

Die nUniversalblindzylinder (UBZ)" zeigten keinen 
negativen Einfluss auf das Brandverhalten der geprüften 
T90-1 Feuerschutz-Klappen. 

Der „Universalblindzylinder (UBZ)" ist zur Verwendung 
in Feuerschutzabschlüssen bis zur Feuerwider-
standsklasse El290 nach DIN EN 13501-2:2003-12 
bzw. T90 nach DIN 4102-5:1977-09 geeignet. 
Es bestehen keine Bedenken gegen die Verwen-
dung des „Universalblindzylinders (UBZ)" in Rauch-
schutzabschlüssen nach DIN 18095-1 : 1988-10 

Dipl.-Ing. Gröning 

Die Gültigkeit dieses Gutachtens enciet am 30.04.2014. 
Die Aussagen dieses Gutachtens beziehen sich ausschließlich auf den oben bezeichneten Auftrag. Gutachten dürfen ohne Zustimmung 
des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig. 
Dieses Gutachten umfasst 1 Seite und 1 Anlage. 
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UBZ-Komplettdarstellung 
- ohne Bemaßung -
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